Уважаемые жильцы, в квартирах которых установлены индивидуальные приборы учета!

Согласно п.81(12) Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.,  прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:

- неотображения приборами учета результатов измерений;

- нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;

- механического повреждения прибора учета;

- превышения допустимой погрешности показаний прибора учета.

В случае, если будет обнаружено, что на счетчиках воды сорвана пломба, установлены приспособления замедляющие работу приборов учета или несанционированное  подключение, начисление платы по услугам водоснабжение, водоотведение с момента обнаружения будет производиться соответствии с п.62 правил №354. А именно: начисление будет производиться по нормативу до момента замены счетчиков, а также произведено доначисление за 1 сутки по пропускной способности трубы по вводу, по которому было выявлено нарушение.
Пропускная способность – это метрическая характеристика, благодаря которой возможно рассчитать и показать соотношение предельного объема (в данном случае жидкости), проходящего за единицу определенного отрезка времени через сечение трубы. Пропускная способность трубы диаметром 15 мм в сутки будет составлять по одному вводу 18 м3. 

Таблица объемов водопотребления,  рассчитанных по пропускной способности                

 1-го водопроводного ввода
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где: 
d – диаметр присоединения, м

 
П = 3,14

Т – продолжительность пользования, сут.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d, мм
	Объемы водопотребления (водоотведения) в зависимости от времени пользования присоединением в сутках, м3 

	
	Кол-во суток

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	15
	20
	31
	365

	15
	18
	37
	55
	73
	92
	110
	128
	165
	183
	275
	366
	568
	6 684

	20
	33
	65
	98
	130
	163
	195
	228
	293
	326
	488
	651
	1 009
	11 883

	25
	51
	102
	153
	203
	254
	305
	356
	458
	509
	763
	1 017
	1 577
	18 567

	32
	83
	167
	250
	333
	417
	500
	583
	750
	833
	1 250
	1 667
	2 584
	30 420

	40
	130
	260
	391
	521
	651
	781
	912
	1 172
	1 302
	1 953
	2 604
	4 037
	47 531

	50
	203
	407
	610
	814
	1 017
	1 221
	1 424
	1 831
	2 035
	3 052
	4 069
	6 308
	74 267

	65
	344
	688
	1 032
	1 375
	1 719
	2 063
	2 407
	3 095
	3 439
	5 158
	6 877
	10 660
	125 512

	80
	521
	1 042
	1 563
	2 084
	2 604
	3 125
	3 646
	4 688
	5 209
	7 813
	10 418
	16 148
	190 124

	100
	814
	1 628
	2 442
	3 256
	4 069
	4 883
	5 697
	7 325
	8 139
	12 208
	16 278
	25 231
	297 069

	150
	1 831
	3 662
	5 494
	7 325
	9 156
	10 987
	12 819
	16 481
	18 312
	27 469
	36 625
	56 769
	668 406


На основании вышеизложенного во избежание  недоразумений, просим Вас внимательно следить за приборами учета, и случае выявления одного из перечисленных неполадок указанных в п. 81 (12) незамедлительно устранять данные недочеты.
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